
Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Zuleitung
  12V DC

Beleuchtung
     230V

Eltako - Relais

ES

xt = Multiplikator
T = Zeit

Nachleutzeit einstellbar
am Eltako Relais.
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Externer Trafo

Anschluss 2 Elektroschlösser an der Q80A
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